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Mijscowosé Olsztyn Data 28-07-2010

WARUNKI PRZEBUDOWY
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

OBIEKT KOLIDUJACY Z ISTNIEJACA SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA;

przebudowywany most na rzece Wkra w ciagu ul. Kraszewskiego
Nidzica gm. Nidzica
dziatka numer 5-106

URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE OBJETE PRZEBUDOWA;

2.1, Linia kablowa 15kV NIDZICA-CENTRALA NASIENNA (6107], odcinek 3xYHAKXS 70mm? relagji stacja transformatorowa 15/0,4kV
NIDZICA PRZEPOMPOWNIA [S-2103] - stacja NIDZICA CENTRALA NASIENNA [S-0699].

ZAKRES PRAC NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA PRZEBUDOWY SIECI:

1.1 Przebudowa linii kablowej 15kV, okreslonej w p. 2. poza obszar wystepowania kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu z
zachowaniem istniejacego ukladu sieci poprzez wykonanie przewiertu sterowanego pod dnem rzeki.

DANE DOTYCZACE PRZEBUDOWYWANEJ SIECI:

2.1. Sie¢ o napieciu powyzej 1 kV:

2.1.1. Sposdb pracy punktu zerowego sieci: Rezystor pierwotny.

2.1.2.  Napiecie znamionowe sieci: 15 kV,

2.1.3. Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 0.25 s.

214. Moc zwarciowa na szynach 15 kV w GPZ NIDZICA: 131 MVA (Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza
projektant na podstawie mocy zwarciowe.).

2.1.5. Czas wylaczenia zwarcia w stacji: 1 s.

2.1.6.  System ochrony od porazen: uziemienie ochronne.

2.1.7. Parametry przebudowywanych urzadzen 15 kV - zgodnie z opisem w p. 2.

2.1.8.  Parametry zwarciowe sieci nalezy uzyskac na etapie projektowania.

INNE USTALENIA:
3.1, Projekt budowlany:

3.1.1.  Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac budowlano-
montazowych zwiazanych z realizacjg niniejszych warunkéw nalezy opracowaC wymagang ww. przepisami dokumentacje
techniczng (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskac wiasciwg decyzje administracyjna.

3.1.2.  Dokumentacje techniczna sieci elektroenergetycznej nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Szczytno.

3.1.3.  Opracowany projekt budowlany sieci elekiroenergetycznej nalezy przedlozy¢ do sprawdzenia w Wydziale Rozwoju ENERGA-

OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

3.2.  Inne wymagania:

21.1.

21.2.

213

2.14.
2.1.5.

W przypadku wystapienia kolizji urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wlasnoéciag ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodnic z wiascicielem.

W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz ww. nalezy je przebudowaé poza obszar
wystepowania kolizji z zachowaniem istniejacego uktadu sieci.

W miejscach ewentualnych skrzyzowan z innymi urzadzeniami sieciowymi lub drogami, projektowane linie kablowe nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych.

Materiaty uzyskane z demontazu i niewykorzystane przy przebudowie nalezy przekaza¢ do Rejonu Dystrybucji Szczytno.
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ bez ich wylaczenia z uzytkowania w technologii umozliwiajacej zachowanie ciaglosci
dostaw energii lub czasowe wytaczanie i codzienne zalgczania urzadzen do pracy.

Od wiascicieli gruntéw, na ktorych umieszczone zostang przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne bedace wiasnoscia
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, nalezy uzyska¢ zgode na budowe lub modemizacje w formie ustanowienia
stuzebnoci przesylu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
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4. Kopie niniejszych warunkdw przebudowy sieci nalezy zalgczy¢ do dokumentaciji budowlanej przebudowy.
5. Zasady realizacji i finansowania przebudowy zostang okreslone w umowie o wykonanie przebudowy sieci.

6. Umowa o wykonanie przebudowy sieci stanowi podstawe do rozpoczecia prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o wykonanie przebudowy sieci stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

7. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW: 28-07-2012.

OPRACOWAL.: _ ZATWIERDZIL

rfinowicz Tomasz,

//

Zbighiey, Szprengfej

Otrzymuija;

1. Gmina Nidzica
ul. Plac Wolnosci 1, 13-100 Nidzica

2. ENERGA - Operator SA Oddziat w Olsztynie
Tuwima 6 10-950 Olsztyn



