montazowych na
zych warunkow.

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Dokumentacje niniejszg opracowano na. podstawie:
a/ zlecenia,
b/ warunkéw technicznych przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
nr 10/P66/04693 z dn. 28-07-2010 .,
¢/ uzgodniers branzowych,

d/ wizji lokalnej,

2. Zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje swym zakresem projekt przebudowy linii kablowej SN 15kV NiDZICA
CENTRALA NASIENNA [6107], odcinek 3xYHAKXS1x70mm? relacji stacja transformatorowa 15/0,4kV ,NIDZICA
PRZEPOMPOWNIA [S-2103]" - stacja transformatorowa ,NIDZICA CENTRALA NASIENNA [S-0699]”, w zakresie

kolizji z projektowang przebudowa mostu na rzece Wkra w ciggu ul. Kraszewskiego w Nidzicy.

3. Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowej SN15kV.

Istniejacy kabel SN [6107]-3xYHAKXS1x70mm?, na odcinku pokazanym na planie syt-wys. rys. nr 1 na-
lezy zdemontowac. W miejsce zdemontowanego kabla projektuje sig utozenie nowego kabla po trasie pokaza-
nej na planie syt.-wys. rys. nr 1. Projektowany kabel - 3xYHAKXSlx7Omm2, I=50 m. Kabel potaczyé z istniejgcym
poprzez mufy termokurczliwe np. Raychem POL-24/1x70-150, natomiast na stupie linii napowietrznej zakon-
czy¢ go glowicami kablowymi termokurczliwymi np. Raychem typ POLT-24D/1X0 (OXSU-F5131).

Schemat kolizji pokazano na rys. nr 3.

Kabel SN uktadac na giebokosci 0,8 m zgodnie z zasadami przyjetymi przy uktadaniu kabli {(norma PN-
76/€-05125 i N-SEP-E-004). Trasg kabla oznakowac i zabezpieczy¢ folig koloru czerwonego uktadang nad nim.
W miejscach skrzyzowah projektowanego kabla z drogami i wjazdami, ukladaé¢ go w rurach ochronnych
@#160mm (DVK160) koloru czerwonego.

Przejscie przez rzekg Wkra wykona¢ metoda przewiertu sterowanego na glebokosci 1,5 m pod dnem

rzeki (rzedna dna +168,51) w rurze ochronnej @160mm (SRS160). Profil skrzyzowania pokazano na rys. nr 2.

4. Uwagi koncowe
Cafo$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i projektem.
Uwaga: zgodnie z informacjg PKN norma PN-76/E-05125 zostata wycofana bez zastapienia. Ze wzgledu na aktu-
alno$¢ zapiséw w niej ujetych, w zakresie projektowania i uktadania kabli, w opracowaniu niniejszym powota-
no sie na nig).
Opratowat:

’

inz. Andrzefeumann




