PARSTWOWY .
POWIATOM'INSPEK‘I'OHSHNITARNV
s 13100 Nidzica
ul. Zeromskiego 8

2081
@ 89625 Nidzica, dnia 3 luty 2022

HK.4022.2.10.KW.2022

Prezes Bogdan Kalinowski
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp.zo.o
ul. Kolejowa 17¢
13-100 Nidzica

—

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) art. 27 ust. 2 j art. 37 ust. 1 ustawy z
dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 1. poz.195), art. 3
ust.1, art.5 i art 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzemu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust 1 punkt 3 oraz
zalgeznik nr 1 cze$é C tabela 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z
2017 r. poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy po dokdnaniu

oceny bezpieczeristwa zdrowotnego konsumentéw, a takze na podstawie analizy wynikow

badan laboratoryjnych prébek wody pobranych w ramach kontroli wewnetrznej w dniu
27 stycznia 2022 r. z wodociggu sieciowego Zagrzewo

STWIERDZA
warunkowg przydatnosé wody do spozycia
w wodociggu sieciowym Zagrzewo

ze wzgledu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysokim wzrostem ogélnej
liczby mikroorganizméw w temp. 22°C po 72 h.

Woda z wodociagu moze byé uzywana do spozycia oraz do celéw sanitarno-
higienicznych po przegotowanfu

w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badan jakoSci wody

NAKAZUJE

1. W porozumieniu z Pafstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Nidzicy
poinformowa¢ konsumentéw za0patrywanych w wode przeznaczong do spozycia. przez
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ludzi z wodociggu sieciowego w Zagrzewie o warunkowej przydatnosci wody do
spozycia. Konsumenci uzyskujg informacj¢ o jakosci wody zgodnie z przepisami o
dostepie do informacji publicznej lub z komunikatow umieszczanych na stronie
internetowej jezeli taka strona jest prowadzona.

2. Doprowadzié jakos¢ wody pod wzgledem mikrobiologicznym w wodociggu sieciowym w
Zagrzewie do wymagani jako$ciowych okreslonych w zalgczniku nr 1 czgsé C tabela 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 gnidnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

3. Informowaé na biezgco Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy o
podejmowanych dziataniach zmierzajacych do zapewnienia wlasciwej jakosci wody.

4. Po przeprowadzeniu dzialah naprawczych przedstawié sprawozdania z badan
mikrobiologicznych wody z wodociagu sieciowego w Zagrzewie potwierdzajacych
spelnienie wymagar rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DzU. -z 2017 r.
poz. 2294), e

L
Ze wzglgdu na ochrong zdrowia i Zycia ludzkiego na podstawie art. 108 kpa decyzji
niniejszej nadaje sig¢ rygor natychmiastowej wykonalnoSci. L

s W

UZASADNIENIE

Badania prébek wody pobranych w ramach kontroli wewngtrzne; nad jakoscig wody w
wodociagu sieciowym Zagrzewo w dniu 27 stycznia 2022 wykazaty. wysoki wzrost ogblnej
liczby mikroorganizméw w temp. 22°C po 72 h -150jtk/Iml- hydrofornia. Pafistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy po dokonaniu oceny bezpieczeiistwa zdrowotnego
konsumentéw, a takze na podstawie wyzej opisanych sprawozdan laboratoryjnych z badania
prébek wody stwierdzil warunkowg przydatnosé wody do spozycia z wodociggu sieciowym w
miejscowoéci Zagrzewo ze wzglgdu na odchylenia od wymagani mikrobiologicznych
okreslonych w zalgczniku nr 1 czg§¢ C tabela 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017 r. poz. 2294). Zgodnie z zalacznikiem nr 1 czgsc C tabela 1 zaleca sig, aby warto$¢
parametryczna dla ogélnej liczby mikroorganizméw w temp. 22°C po 72 h w kranie u
konsumenta nie przekraczata 200 jtk/1ml, a w wodzie podawanej do.sieci wodociggowej 100
jtk/1ml.

Zanieczyszczenie wody pod wzgledem mikrobiologicznym moze stanowi¢ zagroZenie
dla zdrowia ludzkiego. Woda w pewnych okoliczno$ciach moze byé czynnikiem
chorobotwérczym, a nawet epidemicznym glownie choréb zakainych przewodu
pokarmowego wywolywanych przez bakterie, wirusy i pasozyty. Diugotrwale utrzymujace sig
skazenie wody pitnej bakteriami moze przyczyniaé sig do negatywnych skutkéw zdrowotnych
dla konsumenta. Bakterie posiadaja zdolnoéé szybkiego namnazania sic, zwlaszcza w sieci
wodociagowej. Poniewaz tg drogg woda dociera do wielu odbiorcéw zasigg zagrozenia moze
by¢ bardzo szeroki.

Podjecie dzialari naprawczych jest niezbgdne w celu elnienia zapiséow § 3 ust. 1
powolanego rozporzadzenia Ministra Zdrowia, ktéry stanowi, ze woda jest bezpieczna dla’
. zdrowia ludzkiego, jezeli jest wolna od mikroorganizméw chorobotwérczych i pasozytow
" w liczbie stanowigcej potencjaine zagrozenie dia zdrowia ludzkiego. Ogoélna liczba
mikroorganizméw w temp. 22°C po 72 h moze by¢é wskaznikiem skutecznoéci prowadzenia
proceséw uzdatniania i dezynfekeji wody, celem ktérego jest utrzymanie mozliwie najnizszej
liczebnoéci populacji drobnoustrojéw. Oznaczenie tych bakterii mozna wykorzystywa¢ do
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oceny czysto$ci i szczelnosci systeméw dystrybucyjnych wody oraz obecnosci w instalacjach
wodnych biofilmu.

Psychrofilne bakterie wodne rosna w nizszej temperaturze, tj. 22°C i sg to przede wszystkim
niechorobotwércze bakterie wodne. Gram-ujemne bakterie wodne wytwarzajg jednak
lipopolisacharydy $ciany komérkowej, ktére mogg dziata¢ toksycznie tak jak enterotoksyny
bakterii chorobotwérczych. Z tego powodu ich liczba powinna by¢ réwniez monitorowana,
Ich obecno$¢ w wodzie wodociggowej moze sygnalizowa¢ nieodpowiednie jej uzdatnienie
lub wtérne zanieczyszczenie. Kazda niezgodnos$é wartosci parametréw, ustalonych dla celéw
kontroli wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania dziatah naprawczych w celu
pxzymécenia jakosci wody oraz poinformowania konsumentéw. -

W oparciu o § 26 ust. 1 oraz ust, 2 rozpmzqdzmua Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz, U. z 2017 r.
poz. 2294) Pafistwowy Pow1atowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy przygotowat komumkat dla
odbiorcow wody do zamieszczenia na  stronie  BIP Pov«natowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy. Komunikaty opracov\iane .przez Wlasciwego
panstwowego inspektora sanitarnego, sg rozpowszechniane przez wilasciwego  wojta,
burmistrza w sposéb umozliwiajgcy bezzwloczne zapoznanie si¢ z nimi “konsumentéw
z obszaru, dla ktérego wydano komunikat. wa =

Zgodme z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tj. DzU. z 2020 r. poz; 2028) jednostka
odpowiedzialna za eksploatacj¢ wodociagu ma obowigzek zapewni¢ Zdoln6é¢ posiadanych
urzadzen wodociggowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilogci i pod odpowiednim
ci$nieniem oraz dostaw wody w sposéb ciagly i niezawodny, a takze zapewni¢ nalezyty
jako$é dostarczanej wody, art. 3 ust.] stanowi, ze zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe
odprowadzanie $ciekéw jest zadaniem wiasnym gminy. Natomiast art. 12. ust. 5 powolanej
ustawy nakiada na wéjta (burmistrza) obowigzek informowania mieszkaricéw o jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. '

Podstawg prawng wydania decyzji stanowig przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195) art. 37 okresla, ze w
postepowaniu przed organami Paristwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje su; przepisy kodeksu
postgpowania administracyjnego.

Na podstawie art. 108 kpa decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnoécl ze
wzgledu na ochrong zdrowia i zycia ludzkiego.

Dhugotrwale utrzymujgce si¢ zanieczyszczenie wody pitnej spowodowane zwigkszong ogdlng
liczbg mikroorganizméw w temp.22°C po 72 h stanowi naruszenie przepiséw § 3 ust 1 oraz
zalgcznika nr 1 czes¢ C tabela 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294),
i moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia ludzkiego. W zwigzku z powyzszym, w celu
usunigcia stwierdzonego zagrozenia oraz majac na uwadze bezpieczenstwo zdrowotne
mieszkaficbw Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy orzekt jak
w sentencji decyzji. ¥ .
O wykonaniu nakazu decyzji nalezy powiadomi¢ Paristwowego Powiatowego Inspektora
"Sanitarnego w Nidzicy.

Uprzedza si¢ strong, ze w razie niewykonania natozonych obowigzkéw w wyznaczonym
terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane beds $rodki egzekuciji
administracyjnej, okreSlone w art. la pkt 12b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
0 postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1427 z.zm.).




Pouczenie

1.0d decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

do Warminsko-Mazurskiego Panistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego,

10-561 Olsztyn, ul. Zolnierska 16, za posrednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nidzicy, 13-100 Nidzica ul. Zeromskiego 8. .

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i-prawomocna ,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest- mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego: Nie jest mozliwve. skuteczne
cofniecie oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania. - )

3. Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a
konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie , na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przepro
postgpowanie wyjasniajace takze wéwczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania wyjasniajjeego W zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgodg .w terminie
czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajagcego w
zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.
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