
 

 
 

Nidzica, 20 listopada 2015r. 
GMINA NIDZICA 
PLAC WOLNOŚCI 1 
13-100 NIDZICA 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: TI. 271.8.2015 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie: „Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń 

przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy  
przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10”. 

 

 

WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI 

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW    ZAMÓWIENIA 

 
 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam    treść     
Specyfikacji     Istotnych     Warunków     Zamówienia   sporządzonej   w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty tj.: 
 
 
Treść zapytania: 
1. Zamawiający udzielając odpowiedzi dot. gaśnic informuje, że trzeba zamontować w szafce 
hydrantowej gaśnicę proszkową 12kg. Nie ma możliwości zamontowania gaśnicy 12kg w szafce 
hydrantowej , maksymalna gaśnica mieszcząca się w szafce hydrantowej to 6 kg. Możemy 
zamontować gaśnice 12kg jako wolno wiszące ale należałoby wskazać miejsce montażu. 
 
Odpowiedź:  
 
 Produkt: 
    Typ: Hydrant wewnętrzny uniwersalny 25 
    Symbol: HW-25 N-KP-20/30 "UN" 
Opis produktu: 
    Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25 
    Zawieszany (natynkowy) "N" 
    Model "KOMBI" w konfiguracji pionowej z dodatkowym miejscem na gaśnicę      
proszkową 6-12 kg 
    Model "UN" - Możliwość podłączenia zasilania z prawej lub lewej strony 
 

Powyższe wyjaśnienia zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego – http://bip.nidzica.pl 
 

Burmistrz Nidzicy 
Jacek Kosmala                                      

 


