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1 - zawór DN100
napowietrzająco-odpowietrzający z
możliwością płukania sieci
2 - zasuwa kołnierzowa DN100
3 - tuleja kołnierzowa 225/200
4 - trójnik żeliwny kołnierzowy DN200/100
5 - stopnie włazowe żeliwne
6 - właz żeliwny wentylowany
Przejścia przez ściany komory wykonać w
tuejach stalowych Ø273,0x7,1
uszczelnionych łańcuchami ŁU-3 (17
ogniw/szt.)

PE225

Wylewka betonowa
ze spadkiem w
kierunku
zagłębienia
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1:50

Branża:
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Schemat studni z zaworem napow.-odpow.
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