BIURO INZYNIERII KOMUNIKACYJNEJ .PROFIL"

mgr inz. Jacek Polinkiewicz
13 - 100 Nidzica, ul. Mita 10
kom. 516 - 106 - 465, e-mail: jpolin@wp.pl

Egz. 1

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

Adres obiektu
budowlanego:

Obiekt usytuowany

jest na dziatkach:

Inwestor:
Branza:

Obiekt:

Projektant;

Sprawdzajacy:

Budowa drogi gminnej od ul. Dziatldowskiej do drogi wojewédzkiej nr 538
wraz z odwodnieniem i o$wietleniem ulicznym

Miasto Nidzica, Gmina Nidzica, Powiat Nidzicki,

Wojewddztwo Warminsko — Mazurskie

Obreb nr 0002 NIDZICA dz. nr: 63, 158, 165/4, 166/5, 166/8, 166/16, 166/20, 190,
199, 200, 205/1, 205/3, 211

Gmina Nidzica, Plac Wolnosci 1, 13 — 100 Nidzica

Elektroenergetyczna

Kolizje eletroenergetyczne

mgr inz. Pawet Gregorowicz
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci elektroenergetycznej
bez ograniczen nr: WAM/0066/PWOE/11

mgr inz. Krzysztof Gregorowicz
Uprawnienia do projektowania w specjalnoSci elektroenergetycznej
bez ograniczen nr: 167/76/0L

Olsztyn, sierpien 2019 .
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1.1 Spis rysunkow:

E- 1 Plan zagospodarowania
E— 2 Schemat przebudowy kolizji elektroenergetycznych
przekroje kolizji 1, 2 i 4

1.2 Spis dokumentéw formalno-prawnych

Lp Nazwa Instytucji Adres Rodzaj dokumentu
1 -,ENERGA - OPERATOR” Oddziat ul. Tuwima 6 WARUNKI PRZEBUDOWY
' w Olsztynie 10-950 Olsztyn R/19/027786
5 Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Olsztynska 28 Protokoét G.6630.58.2019
' Powiatowy Osrodek Dokumentacji 13-100 Nidzica
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nidzicy
3 +,ENERGA- OPERATOR” Oddziat ul. Tuwima 6 Uzgodnienie
' Olsztyn 10-950 Olsztyn




Energa

operator

‘Numer R/19/027786 ‘Miejscowoéé Olsztyn Data 18-06-2019

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okresla niezbgdny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiekiu:

1.

32,

3.3

34

4.2.

Obiekt:
Nazwa: Projektowana droga gminna (od ul. Dzialdowskiej do drogi wojewadzkiej nr 538)
Adres (Nr dzialki): Nidzica gm. Nidzica
dziatka numer 166/16, 166/20, 166/5, 199, 200, 205/3, obr. 2

Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
Lp. Rodzaj linii Inazwa Nr linii Nr odcinka Typlprzekréj Uwagi
1 Linia 0,4kV 0432-04 0432-04/206 1AL 25mm? oéw. uliczne
2 Linia 0,4kV 0432-03 0432-03/11 AsXSn 4x50mm?
3 Linia 0,4kV 0432-03 0432-030202/01 | YAKY 4x120mm?
4 | Linia 15kV NIDZICA-CENTRALA NASIENNA 6107 6107/38 3xAAsXSn 70mm?

Zakres niezbednej przebudowy sieci:

Urzadzenia WN i SN:

Przebudowa/dostosowanie linii SN 15kV okreslonych w p. 2. poza obszar wystepowania kolizji z projektowanym uktadem
drogowym wg potrzeb z zachowaniem istniejacego ukiadu sieci,

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Przebudowa/dostosowanie linii nN 0,4kV, okreslonych w p. 2., poza obszar wystepowania kolizji z projektowanym uktadem
drogowym, wg potrzeb z zachowaniem istniejacego ukladu sieci.

Demontaze:

Zagospodarowanie materiatow uzyskanych z demontazu, nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji w Szczytnie.

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac
budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkow nalezy opracowaé wymagang ww. przepisami
dokumentacje techniczng (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskaé wiasciwg decyzje
administracyjna.

Dokumentacje techniczng na etapie opracowywania nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Szczytno oraz w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie. ‘

Opracowang dokumentacje techniczng nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w Wydziale Dokumentacji Energetycznej
ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

Inne wymagania:

W przypadku wystapienia kolizji urzadzen elektroenergetycznych niebedacych witasnoscia ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodni¢ z wiascicielem.

W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz ww. nalezy je przebudowal poza obszar
wystepowania kolizji z zachowaniem istniejacego uktadu sieci.

W miejscach ewentualnych skrzyzowan z innymi urzadzeniami sieciowymi lub drogami, projektowane linie kablowe nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych.

Dla skrzyzowan linii napowietrznych w obrebie projektowanej zmiany zagospodarowania terenu, wykona¢ profile
skrzyzowan i uzyskac opinie Rejonu Dystrybucji Szczytno o wymaganiach technicznych dotyczacych skrzyzowania.
Materialy uzyskane z demontazu i niewykorzystane przy przebudowie nalezy przekazac do Rejonu Dystrybucji Szczytno.
Przebudowe urzadzen nalezy wykonac bez ich wylgczenia z uzytkowania w technologii umozliwiajgcej zachowanie ciggtosci
dostaw energii lub czasowe wytaczanie i codzienne zalaczania urzadzen do pracy.

Od wilascicieli gruntow, na ktorych umieszczone zostang przebudowywane urzadzenia elekitroenergetyczne bedace
wiasnoscig ENERGA - Operator SA Oddziat w Olsztynie, nalezy uzyska¢ zgode na budowe lub modernizacie w formie
ustanowienia sluzebnosci przesytu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.



=) Energa

operator
& Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
nastapi po podpisaniu umowy o przebudowe sieci elektroenergetycznej.
6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

ow
Biura Majgtku ciowego

m ek
Parfinowicz Tomasz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 89612 18 05

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
3. Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn
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G.6630.58.2019 Nidzica 2019-07-17

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ NR G.6630.58.2019

przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw w Starostwie
Powiatowym w Nidzicy w Powiatowym OS$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Nidzicy przy ul. Olsztynskiej 28

Przedmiot narady : Sieci wodociggowa, elektroenergetyczna i kanalizacji deszczowej przy
ul. Dzialdowskiej w Nidzicy

Lokalizacja obiektu: Miasto Nidzica 2 dz. 63, 158, 166/5, 166/8, 166/16, 166/20, 190/1, 199, 200/2,
200/3, 205/1, 205/3, 211

Whioskodawca: Biuro Inzynierii Komunikacyjnej "PROFIL" mgr inz. Jacek Polinkiewicz
ul. Mila 10, 13-100 Nidzica

Inwestor: Gmina Nidzica Plac Wolnosci 1, 13-100 Nidzica

Na podstawie art. 28b ust 1, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z2010r
Nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu w dniu

2019-07-17

L Uszcodnililokalizaci et uzbroieni | .
2. Uzgodnili lokalizacje ww sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w zataczniku nrl

—Nie-uzgodntilokalizacii-ww-steetuzbrojentaterent—

Uzgodnienie nie dotyczy:
a. zaj¢cia pasa drogowego art. 40 ustawy ..o drogach publicznych™ z 21.03.85 Dz. U. nr 14 poz.60 z p6zn. zm.
b. zachowania wlasciwych odlegtosci obiektéw budowlanych od zewngtrznej krawedzi drogi {art.43 w/w ustawy}.
c. przestrzegania przepiséw Roz. Min. Transp. i Gospod. Wodnej z dn.02.03.99 w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz. U .nr 43 poz.430}, w tych sprawach nalezy dokona¢ uzgodnien z whasciwym
zarzadca drog

Uwagi dodatkowe:

1. Przestrzega¢ uzgodnien branzowych uzyskanych wczesniej.

2. Nie uwzglgdniono kolizji z przewodami i urzadzeniami infrastruktury technicznej, obiektami budowlanymi, zielenia wysoka i pomnikami
przyrody nie wykazanymi na mapie opracowanego projektu.

3. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem jednostki
geodezyjnej obstugujacej budowg. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wlasny koszt
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonastwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

4. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

5. Urzadzenia podziemne podlegaja inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora.

Zataczniki:
1. Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
2. Plan sytuacyjny z propozycja usytuowania projektowanych sieci
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do protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 17.07.2019
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Zatacznik nr 1 G.6630.52.2019
do protokotu z narady koordynacyijnej z dnia 17.07.2019
dotyczy‘?/eﬂ/\/p@/ﬁafjﬁfﬂ/ Mwwwjreyca%//mw/mﬂ/ ww%
A..aumie. Niduca..o.obybe. £ na. duatiac..63.158. :./45/5,.166/3,. iz
166120, 19001199 2001 . 2008, 205/ 205j3.L LM ...

Marek Kaszubski - PODGiK

Od: "* ZZSS_NK_Pémoc - Hurt" <ZZSS Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com>
Data: 22 lipca 2019 14:57
Do: <marekkaszubski@powiatnidzicki.pl>

Dolgcz:  Lista tematéw na naradg w dniu 17-07-2019.pdf; G.6630.58.2019-1 plan_syt.pdf; G.6630.58.2019-
2 plan_syt.pdf; G.6630.59.2019 plan_syt.pdf
Temat:  FW: Informacja o naradzie koordynacyjnej w dniu 26-06-2019 w Starostwie Powiatowym w Nidzicy

Witam,

G.6630.58.2019 Sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna i kanalizacji deszczowej w Nidzicy przy ul.
Dziatdowskiej obreb 2 dz. nr 63, 158, 166/5, 166/8, 166/16, 166/20, 190/1, 199, 200/2, 200/3, 205/1,
205/3, 211:

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

Zastosowac sie do Uzgodnienia nr 21350/TTISIOU/P/2019 z dnia 07.05.2019;

G.6630:59: fed ' : 7

Pozdrawiam

Jacek Zielinski, Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
Tel.: +48 89 525 16 53, Kom.: +48 519 127 353 ‘
gée Orange Polska, Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn

www.orange.p!

From: Marek Kaszubski - PODGIK [mailto:marekkaszubski@powiatnidzicki.pl]

Sent: Wednesday, July 10, 2019 2:58 PM

To: architektura@powiatnidzicki.pl; budownictwo@powiatnidzicki.pl; Marek Lorkowski; MWIK Nidzica; *
ZZSS_NK_Pétnoc - Hurt; pinb.nidzica@wp.pl; Joanna Krystkiewicz; Halina Piotrowska; Rafat Krzynowek
Subject: Informacja o naradzie koordynacyjnej w dniu 26-06-2019 w Starostwie Powiatowym w Nidzicy

Informuje o naradzie koordynacyjnej w dniu 17-07-2019 w Nidzicy przy ul. Olsztyniskiej 28 od godz.
11:00 do godz. 14:00 pok. 9.

W zatgczniku wykaz rozpatrywanych wnioskéw oraz kopie plandw sytuacyjnych zataczone do
wnioskow.

Prosze o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia.

Prawdopodobnie bedzie to ostatnia narada w tej formie.

Zapraszam Wszystkich do narad przeprowadzanych z wykorzystaniem srodkéw komunikacji
elektronicznej.

z upowaznienia Starosty Nidzickiego
Marek Kaszubski
Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Nidzica 10.07.2019
zudp@powiatnidzicki
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XX - Drzewa do wycinki

E - Istn. skupiska drzew i krzew6w do wycinki
175,15

o - Proj. wpusty kanalizacji deszczowej

_f_ - Proj. kanalizacja deszczowa

. E — - Proj. o$wietlenie uliczne
-===— - Proj. rury ostonowe na kablu energetycznym
-===—-Proj. rury ostonowe na kablu telekomunikacyjnym
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STAROSTA NIDZICKI
Dokumentacja nr: G.6630. 58(’0U ..............
OZNACZENIA: byta przedrmotem nargdy kpordynacy:ne; przeprovyadzoncx
_ . = _ - . w formie spotkania zainteresowanych podmiotow
- Istn. granice dziatek ] - Proj. jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowe w Starostwie Powiatowym w Nidzicy ,
158 - Istn. numery dzialek o /
N\ v E - Proj. zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8cm 77 Vi ; M Zup.STHROSTY
- - Dzialki obiete inwestyc' NIleCQ 0] B LA AL o O ORI A —
5-166/16 ¢ R ] - Proj. ciag pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego
' ). Clag pi rowerowy uas g Mare ’[\(lS lll)ékl
. . B 3 aaredy
- Istn. sie¢ wodociagowa ] - Proj. chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8cm k){}'dwy,n.y
- Istn. sie¢ gazowa (W“;’z‘ v
. izaci bl - Proj. trawnik . L ’ Fi ; 1z i
:::: E:::::Zg: :::;:::a Keesce] «Prol. raw Biuro Inzynierii Komunikacyjnej "PROFIL" 11; 75"7‘;"1”5’62’:‘;'5"" ki d
i Istn: Kkabel energetyczny : ; - Istn. nawierzchnia parkingu do regulacji pionowej mgr inz. Jacek Polinkiewicz e-mail: jpolin@wp.p!
- Istn. kabel telekomunikacyjny E - Umocnienie skarp brukowcem Nazwa i adres obiektu:
) - Istn. drzewo Budowa drogi gminnej od ul. Dzialdowskiej do drogi wojewdazkiej nr 538

- Proj. kraweznik betonowy 15x30cm wys. 12cm
- - Proj. kraweznik betonowy 15x30cm zanizony

- Proj. obrzeze betonowe 8x30cm

- Proj. pobocze

wraz z odwodnieniem | oswietleniem ulicznym

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Projektant.  mgr in2. Jacek Polinkiewicz N
- Proj. skarpy uprawnienia do projektowania w specjalnoéci drogowej / Skala:
bez ograniczer nr: WAM/0096/POOD/07 i
- Proj. skarpy umocnione betonowymi elementami azurowymi / 1:500
- Lokalizacja otworu geologicznego
| Nrrys.:

1.2

Data: lipiec 2019 1.




& Energa

operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Wydziat Dokumentacji Energetycznej

Dokumentacja techniczna: ,,Projekt wykonawczy przebudowy sieci w zwigzku z usunieciem
kolizji elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV w Nidzicy dz. nr.63, 158, 165/4, 166/5, 166/8, 166/16,
166/20, 190, 199, 200, 205/3, 211 obreb 0002. ” zostata sprawdzona pod wzgledem zgodnosci
z rozwigzaniami technicznymi i standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Olsztynie z uwagami podanymi ponizej.

Niniejsze sprawdzenie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajace;
rozpoczecie robot budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

oraz od odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséow budowy i Polskich Norm.
Sprawdzenie niniejsze wazne jest do dnia: 10-09-2020.

Olsztyn, dnia: 10-09-2019, Nr rej. PT/002633/6MMD/19.

Losri X.

UWAGI:

1. Sprawdzenie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych:

a) ktorych wiascicielem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie,
b) wmiejscach okreslonych w warunkach przylaczenia,

Zbigniew Szprengiel

T +48 89612 15 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc Gg«*‘m‘ w
Oddziat w Olsztynie VIl Wydziat Gospodarczy KRS 5’ V
ul. Tuwima 6, 10-95) Olsztyn KRS 0000033455 %

2 UKAS
¢ MANAGEMENT

Regon 190275904-00068 operator.olsztyn@energa.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792 i

NIP 583-000-11-30 energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1356 110 400 zt




2. Podstawa opracowania.

2.1 Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia inwestora — Gmina Nidzica, Plac Wolnos$ci 1, 13-100 Nidzica

wywiadu technicznego w terenie

uzgodnieh z zainteresowanymi instytucjami

Warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR nr R/19/027786.
Planu zagospodarowania terenu

Aktualnych map geodezyjnych

obowigzujgcych przepiséw i norm

S@ ™~ ® a0 TP

uzgodnieh miedzybranzowych

2.2 Dane ogolne

Projektowana budowa drogi gminnej od ul. Dziatldowskiej do drogi wojewoddzkiej nr 538 jest
zamierzeniem inwestycyjnym Gminy Nidzica. Przez teren opracowania przebiegajg napowietrzne i
kablowe linie SN 15kV i nn0,4kV. Niektore linie kolidujg z planem zagospodarowania terenu i muszg
by¢ przebudowane. Przebudowe kolizji nalezy zrealizowa¢ zgodnie z warunkami umowy o
przebudowie zawartej pomiedzy ENERGA OPERATOR Oddziat w Olsztynie. Przebudowa i budowa
sieci o$wietleniowej — na podstawie oddzielnego projektu wchodzgcego w zakres opracowania
modernizacji drogi.

2.3 Wykaz dziatek

Dziatki na ktorych jest projektowana przebudowa kolizji elektroenergetycznych:
Nidzica obr. 2 dziatki nr 166/16, 166/20, 166/5, 199, 200, 205/3.

2.4 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Kkolizji elektroenergetycznych w zwigzku z
projektowang przebudowg ulicy Jagiellonskiej w Olsztynie.

Zakres opracowania obejmuje:

A. Przebudowe kolizji linii kablowych SN 15kV

B. Przebudowe kolizji linii niskiego napiecia 0,4/0,231kV

C. Ochrone od porazen.

2.5 Materialy zalozeniowe.

® Plan zagospodarowania terenu

® \Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez ,ENERGA - OPERATOR”. w Olsztynie



3. Opis Techniczny.

Linie SN i nn przewidziane do przebudowy w ramach niniejszego opracowania oznaczono na planie
zagospodarowania i schemacie ideowym zgodnie z oznaczeniem przyjetym ENERGA do wydania warunkow
przebudowy sieci.

3.1 Opis rozwigzan projektowych w zakresie przebudowy kolizji

Zakres przebudowy istniejgcych linii enn 0,4kV przewiduje przebudowe odcinkéw linii dopasowanych do nowej
geometrii drogi.

Miejsca przewidywanych zabezpieczen na istniejgcych liniach kablowych eSN15kV i enn 0,4kV oraz trasy
nowych odcinkéw linii przedstawiono na planie zagospodarowania (rys.E-1 ). Dlugosci i rodzaje kabli, oraz
zastosowanych oston rurowych dla poszczegélnych linii przedstawiono na schemacie ideowych (rys. E — 2).
Oznaczenia linii przewidzianych do przebudowy [numeracje] przyjeto tak jak w warunkach przebudowy sieci
wydanych przez Operatora.

3.1.1 Przebudowa kolizji SN 15kV - rozwigzania projektowe

A. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych nalezy w miejscu kolizji wykonac¢
przekopy probne i przeprowadzi¢ identyfikacje kabli. Prace te nalezy wykona¢ w porozumieniu z odpowiednim
stuzbami Rejonu Dystrybucji w Olsztynie po bezpiecznym przygotowaniu miejsca pracy. Przy przebudowie
nalezy stosowac sie do wymogoéw normy PN/E-05125, i standardéw obowigzujgcych na terenie ENERGA-
OPERATOR S.A Oddziat Olsztyn.
Roboty kablowe podlegajg tyczeniu geodezyjnemu przed i po wykonaniu robot.

B. W zakresie przebudowy kolizji linii SN 15kV przewiduje sie:

Kolizja nr 4 - linia napowietrzna [Sn] - nr linii 6107, nr odcinka 6107/38 - 3xAAsSXSn 70mm? -

W obszarze opracowania wystepujg skrzyzowania linii napowietrznych Sredniego napiecia z projektowanym
uktadem drogowym, ktére nie wymagajg przebudowy. W obszarze skrzyzowanh rzedne projektowanej drogi nie
ulegng zmianie w stosunku do drogi istniejgcej. W czesci rysunkowej przedstawione sg profile linii
potwierdzajgce wymagang wysokos¢ zwieszenia przewodéw.

C. Przebudowa kolizji napowietrznych nn 0,4/0,231kV — rozwigzania projektowe.
Kolizjia nr 1 - linia napowietrzna [nN] - nr linii 0432-04, nr odcinka 0432-04/206 - 1xAL 25mm? - o$wietlenie
uliczne

Kolizja nr 2 - linia napowietrzna [nN] - nr linii 0432-03, nr odcinka 0432-03/11 - AsXSnh 4x50mm? -

W obszarze opracowania wystepujg skrzyzowania linii napowietrznych niskiego napiecia z projektowanym
uktadem drogowym, ktére nie wymagajg przebudowy. W obszarze skrzyzowah rzedne projektowanej drogi nie
ulegng zmianie w stosunku do drogi istniejgcej. W czedci rysunkowej przedstawione sg profile linii
potwierdzajgce wymagang wysokos¢ zwieszenia przewodow.

D. Przebudowa kolizji kablowych nn 0,4/0,231kV — rozwigzania projektowe.
Kolizja nr 3 - Odcinek kablowy [nN] - nr linii 6107, nr odcinka 6107/38 - YAKY 4x120mm? - przebudowa kolizji
polega zabezpieczenia istniejacego kabla rurg typ "A" - ostonowa rurowa dzielona gtadkoscienna
odpornosci na sciskanie 250N oraz sztywnosci obwodowa 5 kN/m2 110 o tacznej diugosci L=14m.

3.2 Ochrona od porazen.

W sieci niskiego napiecia 0,4kV jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim stosowane
bedzie samoczynne wytgczenie zasilania. Ukfad sieciowy TN-C.

Punkt PEN w ztgczach i na koncach obwodu uziemié. Opornos¢ uziemienia nie moze
przekroczy¢ 30 Q.

W zakresie ochrony od porazen obowigzuje norma PN-HD 60364-4-41:2009.



3.3 Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac przy zachowaniu przepisow BHP oraz zgodnie z wymaganiami
norm: PN/E-05125, PN/E-5100 oraz zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w ENERGA
OPERATOR SA.

Prace na urzadzeniach ENERGA OPERATOR S.A. oraz tych w poblizu tych urzgdzen
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ENERGA OPERATOR S.A. a w szczegélnosci z
obowigzujgcymi instrukcjami:

- IOBP — Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych

- PPN — instrukcja pracy pod napieciem przy elektroenergetycznych linia napowietrznych i
kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1kV.

Zastosowac sie do uwag Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.

Prace w pasie drogowym nalezy wykonaé po uzyskaniu zezwolenia na zajecia pasa
drogowego.

Roboty demontazowe wykonaé¢ w porozumieniu z Rejonem Energetycznym Szczytno po
bezpiecznym przygotowaniu miejsca pracy.

Realizacje zadania inwestycyjnego wykona¢ z zachowaniem warunkéw umowy o
przebudowie sieci elektroenergetycznej zawartej pomiedzy Inwestorem w Olsztynie i
ENERGA-OPERATOR Oddziat w Olsztynie.

3.4 Zestawienie podstawowych materiatéw.

e typ "A" rura ostonowa dzielona gtadkoscienna odporno$ci na Sciskanie 250N oraz sztywno$ci obwodowa
5 kN/m2 9110 - 14m
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