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Podstawa prawna dotycz~cawykonania robot budowlanych remontu oswietlenia drogowego na
istniej~cych podporach.

Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.UNr 89 poz.414 z pOz.zm) Tekst
ujednolicony po zmianach z 27 marca 2003 roku. Stan prawny na l11ipca 2003roku, zwanej dalej
Ustaw(\., roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art.3 ust.7 polegaj(\.ce na instalowaniu urz(\.dzen,
jakimi S(\. oprawy oswietleniowe wraz z osprz~tem elektrycznym (zl(\.czabezpiecznikowe i zaciski
przyl(\.czeniowe) oraz mechanizmy (wysi~gniki), na obiektach budowlanychjakimi s(\.istniej(\.ce slupy
sieci elektroenergetycznej niskiego napi~ia, nie wymagaj(\. Pozwolenia na Budow~ wg. Przepisow
Ustawy Art. 29 ust.2 pkt.15 oraz nie wymagaj(\. Zgloszeniu wlasciwemu organowi wg. Przepisow Art.
30 ust.l pkt.2.
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do projektu wykonawczego wymiany element6w oswietlenia drogowego na terenie miejscowosci
gminy Nidzica

1.1. Podstawa opracowania.
Podstaw<tniniejszego opracowania s<t:

a). Zlecenie Inwestora,
b). Umowa nr.TI.2212-1/1/07 z dnia 09.10.2007 r.,
c). Inwentaryzacja do cel6w projektowych,
d). schematy jedno kreskowe obwod6w oswietleniowych
e). Normy i przepisy budowy,

W chwili obecnej linie oswietlenia drogowego podwieszone s<tna liniach abonenckich nN
Koncemu energetycznego ENERGA-OPERA TOR S.A. W zwi(lZku z niejednolitym i niejednorodn<t
konfiguracj<t sieci oswietleniowej uzyskanie wartosci normatywnych oswietlenia na ci~ach
komunikacyjnych gminy bez generalnej przebudowy sieci , jest niemozliwy.
W zwi(lZku z powyzszym Inwestor na tym etapie remontu oswietlenia przewidzial:

a) Wymian~ przestarzalych, energochlonnych opraw oswietleniowych na energooszcz~dne oprawy z
lampami sodowymi wraz z przewodami zasilaj<tcymi. Prace nalezy wykonac zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w STWiORB i na schematach obwod6w oswietleniowych dla kazdej
miejscowosci.

b) Wymian~ starych skorodowanych wysi~gnik6w na ocynkowane nowe stalowe wraz z elementami
montazowymi. Montaz nale:zy wykonac zgodnie z zal<tczonym rysunkiem nr 3 i STWiORB i
albumem "Oswietlenia drogowe wsi OW-67" oraz katalogiem Linii nN - E, EPV wyd. Generik
Energetyka Sp.z 0.0. ~ •
Szczeg610wy wykaz prac znajduje si~ na schematachjedno kreskowych obwod6w
oswietleniowych dla kazdej miej scowosci.

c) Montaz nowych punkt6w oswietleniowych ( oprawa, lampa, przew6d zasilaj<tcy, wysi~gnik,
bezpiecznik) na istniej<tcej linii oswietleniowej. Szczeg610wy wykaz nowych punkt6w
oswietleniowych znajduje si~ na schematachjedno kreskowych obwod6w oswietleniowych
poszczeg6lnych ulic. Prace nalezy wykonac zgodnie z STWiORB.

d) Wymian~ starych zabezpieczen bezpiecznikowych na nowe izolowane wraz z wkladkami
topikowymi.

e) Wymian~ tabliczek slupowych w slupach WZ.
f) Wymian przewod6w zasilaj<tcych oprawy oswietleniowe na liniach napowietrznych i slupach

typu WZ na nowe miedziane.

1.3. Zasilanie.
Gmin~ posiada umowy na zasilanie obwod6w oswietlenia drogowego z Koncemem

Energetycznym ENERGA S.A Rejon Szczytno. Nie planuje si~ zmiany warunk6w zasilanie w
przedmiotowym opracowaniu.



a) Oswietlenie ci~ow komunikacyjnych miejscowosci gminy Nidzica wykonane b€tdzie z
wykorzystaniem opraw typu drogowego ze irodlami sodowymi 0 mocy 70 W, lOOW.
Oprawy powinny charakteryzowae si€tnast€tpuj'tcymi parametrami.

Stopien ochrony ukladu optycznego min. IP65 i elektrycznego winien wynosie min. IP 65
Klosz ochraniaj'tcy komor€t lampy wykonany musi bye z hartowanej szyby 0 odpomosci
udarowej min. (IK 08) i na stale zamontowany do korpusu ..
Jednocz€tsciowy, pelny tloczony odblysnik wykonany z blachy aluminiowej 0 wysokiej
klasie czystosci zapewniaj'tcy optymalny rozsyl strumienia swietlnego zabezpieczony od
gory pokryw't.
Oprawy musz't bye wyposazone w uklad kompensacji mocy biemej (cos<p2:0.85)i wykonane
wI klasie ochrony przeciwporazeniowej ..
Wymiany irodel swiatla od gory po podniesieniu pokrywy i bez uzycia narz€tdzi,
Korpus i pokrywa oprawy wykonany z cienkosciennego odlewu aluminiowego.
Dost€tP do ukladu elektrycznego nie powinien rozszczelniae komory optycznej - oprawa
dwukomorowe
Oprawy oswietleniowe, ktore b€td'tuzyte do realizacji opisanego zadania musz'tposiadae
wymagane dokumenty dopuszczaj'tce oprawy do obrotu na terenie RP tj. deklaracja
zgodnosci na znak CE lub znak B.
Producent winien udzielie co najmniej 3 letniej gwarancji na dostarczone oprawy
Ze wzgl€tdow praktycznych, oprawa musi prawidlowo wspolpracowae ze zrodlami swiatla

renomowanych producentow krajowych oraz zagranicznych.
Oprawy powinny 0 posiadae jednakow't sylwetk€t 1 tj. jednakowy ksztah dla wszystkich
mocy 1

Nalezy stosowae wysokopr€tzue lampy sodowe, ktore powinny charakteryzowae Sl€t
nast€tPuj'tcymi wartosciami strumienia swietlnego:

70W -6500 1m.
100W-I0500 1m

Nowe wysi€tgniki montowane na slupach ZN naleZy wykonae z ocynkowanej metod't
ogniow't rury 0 srednicy zewn€ttrznej minA8 mm grubosci 2,9mm gi€ttej0 promieniu r- 300
mm ,dlugose wysi€tgu 1,5 - 2,5m Irys. nr 3/.
Do montazu wysi€tgnikow nalezy stosowae ocynkowane uchwyty UR-l i UR-2 0

dlugosciach dostosowanych do szerokosci slupa.
Wysi€tgniki powinny posiadae zaciski PEN.
Przyj€tto wymian€t wysi€tgnikow 0 dlugosci wysi€tgu do 2,5mb.
Nalezy zwrocie uwag€t na stan techniczny zerdzi energetycznej. W przypadku ich zlego stany
nalezy dlugos6 wysi~gnika skr6ci6.



Nowe wysi~gniki montowac nad linietnN. W przypadkach uniemozliwiajetcych ich montaz
nad 1inietnalezy montowac pod 1inietnN.

Projektowane slupy nale:zy wyposaZyc w tabliczki bezpiecznikowe IZK/lx25 z wkladket
topikowet Bi- Wts-6A.
Po zdemontowaniu starej tabliczki wn~k~ slupowet nalezy oczyscic.
Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych nalezy zainstalowac oddzie1ne izolowane
gniazdo bezpiecznikowe z wkladket topikowet Bi- Wts-6A.

Oprawy nalezy przy1etczyc do tabliczek bezpiecznikowych przewodem kabelkowym
o izolacji polwinilowej typu YDYzo 3x2,5; mm2 750V.

1.9 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.
Systemem dodatkowej ochrony od porazen dla przewidzianych do wymiany latarnijest
samoczynne wyletczanie zasilania. Metalowe konstrukcje slup6w oswietleniowych nale:zy
poletczyc z zaciskiem PEN kabla zasilajetcego latarni~. Przed podletczeniem miejsce styku
nale:zy oczyscic. Poletczenie wykonac przewodem 0 minimalnym przekroju 6 mm2 (np. DY-6
mm2750V).
Ochrona przez dotykiem posrednim w ukladzie TN - C jest realizowana poprzez samoczynne
wyletczanie zasilania. Nalezy wykonac poletczenie wysi~gnika z przewodem ochronno-
neutralnym linii i uchwytem uziemiajetcy slupa przy pomocy przewodu izolowanego z zy1et
miedzianet 0 przekroju min. 16mm2. /rys.nr.3/. Projektowane oprawy wykonane SetwI klasie
ochronnosci i wymagajet przyletczenia dodatkowego przewodu ochronnego, kt6ry nalezy
poletczyc z zaciskiem PEN wysi~gnika. W trakcie malowania wysi~gnika nalezy sprawdzic
mocowanie poletczen.

Wysi~gniki przeznaczone do malowania nale:zy uprzednio oczyscic ze rdzy.
Nalezy stosowac farby przystosowane do bezposredniego nanoszenia na rdz~ i nanosic za
pomocet p~dzla.
Czynnosc t~ nalezy wykonac starannie.

Calosc instalacji nale:zy wykonac zgodnie z obowi~jetcymi przepisami, a w szczeg6lnosci z
Specyfikacjet Technicznet Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Instalowanie oswietlenia.
Prace na sieciach istniejetcych wykonywac pod stalym nadzorem uzytkownika z zachowaniem

obowi'iZujetcych przepis6w. Nalezy dbac 0 dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych
rob6t.

Po zakonczeniu rob6t instalacyjno-montazowych, przed wletczeniem do eksploatacji Wykonawcajest
zobowi'tZany:
- sprawdzic cictglosc zyl kabli zasilajetcych,
• wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,



- sporz'ldzic protokoly z powyzszych pomiar6w.
Teren budowy po zakoilczeniu rob6t nalezy uporz'ldkowac oraz przekazac protokolarnie

zarZ'ldzaj'lcemu.

Z uwagi na to, ze wi~kszosc obwod6w oswietleniowych prowadzona jest w s'lSiedztwie linii un i jest
nieizolowana nale:zy dokonywac co 2 miesi'lce przegl'ldy sieci i usuwac zagrozenia spowodowane
rosn'lcymi gal~ziami drzew i kontrolowac by zwisy przewod6w nie przekraczaly normy.
W przyszlosci przy wymianie ir6del swiatla nale:zy stosowac lampy sodowe 0 nie gorszym strumieniu
swietlnym niz przyj~tym w przedmiotowym remoncie.

Wobec zastosowaniu opraw 0 wysokich parametrach uZytkowych przegl'ld okresowy nale:zy
wykonywac 1 raz w ci<:tgu36 miesi~cy.





Lp Wyszczeg6lnienie prac Jedn. miary ilosc uwagi

1. Wymiana opraw na 70W /oprawa, lampa, przew6d / kpl. 304

2. Wymiana opraw na lOOW / oprawa, lampa, przew6d / kpl. I

4. Wymiana wysi~gnik6w na nowe 1,5mb + elem. kpl. 271
montazowe

6.
Wymiana wysi~gnik6w na nowe 2,5mb + elem. kpl 23montazowe

7. Malowanie wysi~gnik6w szt 26

8.
Wymiana gniazd bezpiecznikowych na nowe izolowane

kip. 298/ gniazdo izolowane, wkladka topikowa 6A1

9. Wymiana przewod6w zasilaj'lcych w slupach WZ
szt 3

10. Wymiana tabliczek srupowych w srupach WZ kpl 3
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych
obiektow:
Projekt obejrnuje:

Wymian~ przestarzalych, energochlonnych opraw oswietleniowych na energooszcz~dne
oprawy z lampami sodowymi wraz z przewodami zasilajll.cymi.
Wymian~ starych skorodowanych wysi~gnik6w na ocynkowane nowe stalowe wraz z
elementami montazowymi.
Malowanie wysi~gnik6w na liniach nN i slupach WZ.
Wymian~ przewod6w zasilajll.cych w slupach WZ.
Wymian~ starych zabezpieczen bezpiecznikowych na nowe izolowane wraz z wldadkami
topikowymi.

1. Wykaz istniej~cych obiektow budowlanych:
Projekt obejmuje wykonanie wymiany element6w oswietlenia drogowego
wyszczeg61nionych w PW na istniejll.cej sieci oswietleniowej na terenie gminy Nidzica.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mog~ stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Zagrozenie stwarza6 mogll. roboty wykonywane w poblim linii napowietrznej niskiego napi~cia.
Pod1ll.czenie obwodu oswietleniowego na slupie istniejll.cej linii napowietrznej b~dzie
wykonywane pod nadzorem uzytkownika. Prace na liniach napowietrznych b~dll.wykonywane
w technologii prac pod napi~ciem( PPN).

3. Wskazanie dotycz~ce przewidywanych zagrozen wyst~puj~cych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslaj~ce skal~ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst~pienia:



1994 r. - Prawo budow1ane, obejmuje w przypadku:
1) robot budow1anych, ktorych charakter, organizacja 1ubmiejsce prowadzenia stwarza
szczego1nie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia 1udzi, a w
szczego1nosci przysypania ziemill.1ub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopow 0 scianach pionowych bez rozparcia 0 gl~bokosci wi~kszej niz 1,5 m
oraz wykopow 0 bezpiecznym nachy1eniu scian 0 gl~bokosci wi~kszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wyst~puje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c) rozbiorki obiektow budow1anych 0 wysokosci powyzej 8 m,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemyslowych,
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztOWall przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
f) roboty wykonywane przy uZyciu dzwigow 1ub smiglowcow,
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodll.nasuwania konstrukcji na podpory,
h) montaz e1ementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
i) betonowanie wysokich e1ementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczolki, fi1ary i
py1ony,
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budow1anych na pa1ach,
k) roboty wykonywane pod 1ubw pob1izu przewodow 1inii e1ektroenergetycznych, w od1eglosci
1iczonej poziomo
od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - d1a 1inii 0 napi~ciu znamionowym nieprzekraczajll.cym 1 kV,
- 5,0 m - d1a 1inii 0 napi~ciu znamionowym powyzej 1 kV, 1ecz nieprzekraczajll.cym 15 kV,
- 10,0 m - d1a 1inii 0 napi~ciu znamionowym powyzej 15 kV, 1ecz nieprzekraczajll.cym 30 kV,
- 15,0 m - d1a 1inii 0 napi~ciu znamionowym powyzej 30 kV, 1ecz nieprzekraczajll.cym 110 kV,

1)roboty budow1ane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
m) roboty prowadzone przy budow1ach pi~trzll.cych wod~, przy wysokosci pi~trzenia powyzej 1
m,

n) roboty wykonywane w pob1izu 1inii ko1ejowych;
2) robot budow1anych, przy prowadzeniu ktorych wyst~pujll. dzialania substancji chemicznych

1ub czynnikow bio1ogicznych zagrazajll.cych bezpieczenstwu i zdrowiu 1udzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty po1egajll.cena usuwaniu i naprawie wyrobow budow1anych zawierajll.cych azbest;
3) robot budow1anych stwarzajll.cych zagrozenie promieniowaniemjonizujll.cym:
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemyslu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly rea1izowane procesy
techno1ogiczne z uZyciem izotopow;
4) robot budow1anych prowadzonych w pob1izu 1inii wysokiego napi~cia 1ub czynnych 1inii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w od1eglosci 1iczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
15,0 m - d1a 1inii 0 napi~ciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w od1eglosci 1iczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
30,0 m - d1a 1inii 0 napi~ciu znamionowym powyzej 110 kV,

c) budowa i remont:
-linii ko1ejowych (roboty torowe i podtorowe),
- sieci trakcyjnej i 1inii zasi1ajll.cejsiec trakcyjnll. i urzll.dzenia e1ektroenergetyczne,
- 1inii i urzll.dzen sterowania ruchem ko1ejowym,
- sieci te1ekomunikacyjnych, radiote1ekomunikacyjnych i komputerowych,
zwiltZane z prowadzeniem ruchu ko1ejowego,

d) wszystkie roboty budow1ane, wykonywane na obszarze ko1ejowym w warunkach prowadzenia
ruchu ko1ejowego;
5) robot budow1anych stwarzajll.cych ryzyko utoni~cia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody 1ubpod wod'\:,
b) montaz e1ementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,



c) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiekt6w budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pi~trz'tcych wod~, przy wysokosci pi~trzenia powyzej I
m;
6) rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemi't i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiomikach, kanalach, wn~trzach urz'tdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamkni~tych,
b) roboty zwi'lZane z wykonywaniem przejse ruroci~6w pod przeszkodami metodami:
tune1ow% przecisku lub podobnymi;
7) rob6t budowlanych wykonywanych przez kieruj'tcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbi6rce torowisk;
8) rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atrnosfer't wytwarzan't ze spr~zonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
9) rob6t budowlanych wymagaj'tcych uzycia materia16w wybuchowych:
a) roboty ziemne zwi'lZane z przemieszczaniem lub zag~szczaniem gruntu,
b) roboty rozbi6rkowe, w tyro wykonywanie otwor6w w istniej'tcych elementach
konstrukcyjnych obiekt6w;
10) rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ci~Zkich element6w
prefabrykowanych - roboty, kt6rych masa przekracza 1,0 t.

Ze wzgl~du na montaz opraw na wysokosci powyzej 5 m oraz wykonywanie prac w poblizu linii
e1ektroenergetycznej opracowanie planu "bioz" jest wymagane.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przyst~pieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Zatrudnieni pracownicy powinni miee aktualne uprawnienia eksploatacyjne/dozorowe
SEP, PPN wykonawcze w zakresie sieci elektroenergetycznych. przed przysuwieniem do
rob6t nalezy przeprowadzie instruktaz, kt6ry pracownicy powinni potwierdzie pisemnie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj~cych niebezpieczenstwom
wynikaj~cym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich s~siedztwie, w tym zapewniaj~cych bezpieczn~ i sprawn~ komunikacj~,
umozliwiaj~c~ szybk~ ewakuacj~ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce prowadzonych rob6t powinno bye zabezpieczone przed dost~pem os6b
niepowolanych.
Roboty przy podl'tczaniu obwodu oswietleniowego do istniej'tcej sieci nalezy wykonywae
pod nadzorem uZytkownika - "ENERGA S.A" Rejon Szczytno.

Wniosek:
Na podstawie Rozporz'tdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyclilcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 Nr 120 poz.1126 z dnia 10.07.2003 r.) oraz na podstawie Prawa Budowlanego Art. 21a ust. la
pkt. 2 (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126) plan "bioz" jest wymagany.

opr;;z:\
mgr rnz. D~akOWSki
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