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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Olsztynie
Przytaczany obiekt: Budynek Ratusza Miejskiego
Adres (Nr dziatki): Nidzica
Plac Wolnosci 1, dzialka numer 6-14/2, 6-13
Grupa przylaczeniowa: v
Moc przytaczeniowa: 85 kW (zwigkszenie mocy o: 45 kW)
Miejsce przylaczenia: Stacja transformatorowa NIDZICA RYNEK [S-1079],

Obwoéd RATUSZ [1079-085].

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wejsciu przewoddéw do zabezpieczen
glownych w zigczu, w kierunku instalacji odbiorcow.

Raodzaj polaczenia z siecig: kablowe.

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego
do wspolpracy z siecia:
7.1. Przylacze kablowe - isthiejgce.
Wewnetrzng linie zasilajaca dostosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy, ukiad pomiarowy przebudowaC na
paiposredni (przekiadniki 150/5 A) z licznikami energii czynnej | biernej.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg ®=0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania: klatka schodowa lub korytarz budynku w ogélnie dostgpnym miejscu.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego/glownego: bezpieczniki
topikowe o pradzie znamionowym 160 A. '

9.3. Sposob porniaru: polposrednim.
9.4, Liczniki:
9.4.1. 3-fazowy energii elektrycznej czynnej; energii elektrycznej biemnej

9.5. Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: w
kompetencjach ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

9.6. Wymagania dodatkowe:
9.6.1. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.
9.6.2. W obwodach wtérnych pomiaru nalezy wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i

systemowej:
10.1. Siec¢ o napieciu do 1 kV:
10.1.1. Ukiad sieci TN-C.
10.1.2. Napigcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
10.1.3. Prad zwarciowy w sieci w miejscu przyltaczenia: 1.4 kA (rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego obliczy
projektant).
10.1.4. System ochrony od porazen: samoczynne wyltaczenie zasilania.
10.1.5. Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytgczenia:



10.1.5.1. Moc transformatora w stagji NIDZICA RYNEK 250 kVA,

11. Inne ustalenia:
11.1. Projekt budowlany:

11.1.1. Schemat instalacji elektrycznych w zakresie WLZ i rozliczeniowych ukfadéw pomiarowych nalezy uzgodni¢ w
Rejonie Energetycznym Szczytno.

12. Uzytkowane urzgadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

13. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukciji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

14. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.
(Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

15. ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla
ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sig¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe
energii elektrycznej mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu
pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do
niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

OPRACOWAL: ZATWIERDZIE

Nowicki Robert
Tel, 896242267 wew. 6109
e-mail: robert. nowicki@olsztyn.energa.pl

Otrzymuja:

1. Urzad Miejski w Nidzicy
Plac Wolnosci 1, 13-100 Nidzica

2. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie Rejon Energetyczny Szczytno
ul. Polna 28, 12-100 Szczytno

3. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
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