Przekréj wykopu pod gazocigg

i przytacza gazowe
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1 - warstwa nawierzchniowa
2 - zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
3 - ochronna warstwa piasku
- nasypka grub. min. 10 cm
4 - warstwa wyrdwnawcza z piasku
- podsypka grub. min. 10 cm
5 - tasma ostrzegawcza perforowana zotta z PE szer. 20 cm m—
dla gazociggow do 160 mm witgcznie, szer. 30 cm dla gazociggu < Gmina Nidzica
. , . |. Plac Wolncsci 1
powyzej 160 mm nadruk na tasmie GAZ nr tel. 992 I 18100 Nidiion
6 - tasma zotta ostrzegawczo-sygnalizacyjna z wtopiong wkiadka
Jednostka projektowa:

metalizowang

7 - wariantowo przewdd lokalizacyjny (dla sieci gazowej PE)

8 - gazociag lub przytgcze gazowe

Uwaga! w miejscu potgczen wykonywanych w wykopie nalezy go

poszerzy¢ do min 60 cm + d przewodu.

Gtebokos¢ posadowienia tasmy ostrzegawczej:

40 cm - teren zabudowany,
60 cm - teren niezabudowany
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